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de bestaande toestand is rechtstreeks overgenomen van bestaande tekeningen en kadastrale gegevens. VOCUS architecten bna heeft beperkt metingen verricht en neemt

derhalve geen verantwoording voor eventuele maatafwijkingen t.o.v. de huidige staat van de bebouwing. Alle maatvoering en uitgangspunten dienen door (onder)aannemer c.q.

leverancier in het werk gecontroleerd te worden alvorens start uitvoering of productiewerk.

tekeningnummer status

schaal
formaat

paraaf
datum

getekend
projectleider

niets van deze tekeningen mag zonder nadrukkelijke toestemming van VOCUS architecten bna op enige wijze worden vermenigvuldigd of overgenomen.
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trap, zie tek. DO.04

Sanitaire ruimte met beperkte vochtopname.
uitvoeren in bijv. tegelwerk of beton ciré

radiator

o.k. kozijn = 200 + vloer

verborgen ventilatierooster in kozijn

trap, zie tek. DO.04

schacht

radiator radiator

entree

trap, zie tek.
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detail 09

verholen goot + hwa in spouw
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shutters aan binnenzijde
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ventilatiepan t.b.v riolering

nieuwe zinken mastgoot

bestaande gevel behouden,
lattenwerk aanhelen met uitkomend lattenwerk + gelijke behandeling
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nieuwe houten delen aansluiten op bestaand
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Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied.

GO totaal: ca. 395 m2

VG totaal: ca. 250 m2

250 / 395 = 0.63 x 100% = 63% dus voldoet.

instalatie verzamelpunt

rookgas afvoer

GO - VG

Legenda:

- binnendeuren vernieuwen in 930*2315 mm
- alle producten dienen voorzien te zijn van het CE-keurmerk
- het gebouw dient te voldoen aan de eisen, gesteld in het bouwbesluit
- meterruimte dient te voldoen aan de NEN 2768 en NEN 2778
- leidingwaterinstallaties dienen te voldoen aan de voorschriften (AVWI 2002) en NEN 1006
- binnenriolering dient te voldoen aan de NEN 3215 en NTR 3216
- electirciteitsvoorzieningen dienen te voldoen aan voorschriften UNETO VNI, NEN 1010 en tabel 55.B
- gasinstallatie dient te voldoen aan NEN 1078, NEN 8078 en NPR 3378
- de thermische isolatie van het gebouw dient te voldoen aan NEN 1068 en NPR 2068
- vochtwering dient te voldoen aan de NEN 2778
- ventilatie dient te voldoen aan de NEN 1087
- eventuele maatregelen 'duurzaam bouwen' vanuit gemeente dienen overgenomen te worden
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